TUV SUD ELAB GmbH - Birlenbacher Str. 14 - D-57078 - Siegen - Deutschland

Mehr Sicherheit.

WBV Frenkhausen-Ohringhausen Wit

z.Hd. Herrn Axel Huwald

Zur Hofwiese 5

57489 Drolshagen-Frenkhausen « DAKKS
Deutsche
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Untersuchungsbericht W18-05498

Auftrag: Untersuchung

Auftraggeber: WBV Frenkhausen-Ohringhausen
z.Hd. Herrn Axel Huwald
Zur Hofwiese 5

57489 Drolshagen-Frenkhausen

Beiliegend erhalten Sie die Untersuchungsergebnisse zu der Probe vom 03.07.2018.

Bitte beachten! 9
Wichtige Information zur aktuellen Anderung der Trinkwasserverordnung finden Sie unter
http:waw.tuev—sued.delpslTrinkwasserverordnung-2018

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die untersuchten Proben. i)
Eine auszugsweise Vervielfiltigung bedarf der schriftlichen Genehmigung der TUV SUD ELAB GmbH.
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Auftraggeber: WBY Frenkhausen-Ohringhausen, Drolshagen-Frenkhausen
Objektart: Offentliche Wasserversorgungsanlage
Wasserart: Trinkwasser
Aussehen: farblos/klar
Entnahmestelle: Zapfhahn-Periode Gasthof Zum Hobel, Biggeseestrale 4, Frenkhausen, Kuche,
Spile

Zapfhahn: Mischschwenkarmatur
Entnahmedatum: 03.07.2018 / 7:00 Uhr durch: TUV SUD ELAB, Herr Hoof
Untersuchungsbeginn:  03.07.2018 Untersuchungsende: 20.07.2018

Parameter Einheit MeBwert Grenz- / Richtwert Verfahren

nicht unter | nicht dber

Wassertemperatur °C 18,8 DIN 38404-C4-2 1976-12°
Geruch ohne DEVB 1/2*
Freies Chior mgl/l <0,10 0.3 DIN EN 1SO 7393-2 2000-04*
Koloniezahl bei 20 °C 1/ml 0 100  |TrinkwV aF. 2001"
Koloniezahl bei 36 °C 1/ml 0 100 TrinkwV/ a.F. 2001*
Escherichia coli 1/100mi 0 0 ISO 9308-1 2014-12*
Coliforme Bakterien 1/100ml 0 0 1SO 9308-1 2014-12"
Enterokokken 1/100ml 0 0 1SO 7899-2 2000-11*
Clostridium perfringens 1/100ml 0] 0 ISO 14189 2013-11*
Spektr. Absorptionkoeff. (436nm) 1/m <0,1 05 EN ISO 7887 2012-04*
Triibung FNU 0,09 1.0 EN ISO 7027-C2 2000-04*
Elektr. Leitfahigkeit pS/cm 352 2790 . |EN27888-C8 199311
pH-Wert 8,00 8.5 95 DIN EN ISO 10523 2012-04*
Temp. bei Bestimmung des pH-Wertes 26 20,0 DIN 38404-C4-2 1976-12"
Saurekapazitat (pH 4,3) mmol/l 1,84 DIN 38409-H7-1-2 2005-12*
Basekapazitat (pH 8,2) mmol/l 0,02 DIN 38409-H7-2-2 2005-12*
Calcium mg/l 36 DIN EN 1SO 17294 2005-02*
Magnesium mg/| 14 DIN EN ISO 17294 2005-02*
Natrium mg/! 7.8 200 DIN EN 1SO 17294 2005-02*
Kalium mg/l 0,61 DIN EN SO 17294 2005-02*
Chilorid mg/l 33 250 EN SO 10304-1 2009-07
Nitrat mg/l 12 50 EN ISO 10304-1 2008-07"
Sulfat mag/l 17 250 EN ISO 10304-1 2009-07*
ortho-Phosphat mg/l <0,06 DIN EN ISO 6878
Balcitlésekapazi’(ét mg/l - 5/10 |DINas404-Cr02012-12

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Proben.

Eine auszugsweise Vervielfiltigung bedarf der schriftlichen Genehmigung der TOv slD ELAB GmbH.
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Parameter Einheit MeRwert Grenz- / Richtwert Verfahren
nicht unter | nicht dber
Calcitabscheidekapazitat mg/l 0,9 DIN 38404-C10 2012-12*
Acrylamid mg!l <0,0001 0.00010 |DIN 384136~
Epichlorhydrin mg/| <0,0001 0.00010 |DNEN 14207"
Benzol mg/| n.n. 0.0010 |DIN 38407-F9 1991-05°
Benzo(a)pyren mg!/l n.n. 0.000010 | o IS0 28540 2014-05*
Benzo(b)fluoranthen mg/l n.n. DIN ISO 28540 2014-05"
Benzo(k)fluoranthen : ' mg/| n.n. DIN ISO 28540 2014-05*
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/l n.n. DIN ISO 28540 2014-05*
Benzo(ghi)perylen mg/l n.n. DIN ISO 28540 2014-05*
Summe PAK nach TVO (ohne Benzo(a |mg/| nicht berechnet 0.00010Q |berechnet
1,2-Dichlorethan mg!/l n.n. 0.0030 [EN IS0 10301 1997-08*
Trichlorethen (TCE) mg/| n.n. EN ISO 10301 1997-08"
Tetrachlorethen (TTCE) mg/I n.n. EN ISO 10301 1997-08"
Summe TTCE und TCE mg/l TWN mg/l nicht berechnet 0.010 |EN!30103011397:08"
Trichlormethan mg/l n.n. EN SO 10301 1997-08"
Bromdichlormethan mg/l n.n. EN ISO 10301 1997-08"
Dibromchlormethan mg/l n.n. EN ISO 10301 1997-08*
Tribrommethan mg/l n.n. EN ISO 10301 1997-08"
Summe THM mg/l nicht berechnet 0.050 |ENISO 10301 i.Anl.
Vinylchlorid mg/l n.n. 0.0005Q |EN SO 10301 1997-08"
Aluminium mg/l 0,0031 0.200 IDIN EN ISO 17294 2005-02*
Antimon (Sb) mg/| 0,00044 0.0050 |DINEN IS0 17294 2005-02*
Arsen (As) mg/l 0,0019 0.010 |omEN 150 17204 2005-02°
Blei mg/i <{,00030 0.010 |Dm ENISO 17294 2005-02*
Bor mg!/l 0,0079 1.0 DIN EN SO 17294 2005-02*
Cadmium mg/l <0,00030 0.0030 |DINENISO 17294 2005-02*
Chrom mg/l <(,00030 0.050 DIN EN ISO 17294 2005-02*
Eisen mgy/| 0,0023 0.200 |DINEN iSO 17294 2005027
Mangan mg/l <0,00030 0.050 |DINENISO 17284 2005-02"
Nickel mg/l <0,00030 0.020 |DINENISO 17294 2005-02*
Quecksilber mg/l <0,0001 0.0010 E{IJTZE_?BLSO 12846-E12
Selen mg/l 0,0014 0.010 |DINENISO 17294 2005-02*
Kupfer mg!/l 0,0026 20 DIN EN 1SO 17294 2005-02*
Die Priifergebni beziehen sich hlieRlich auf die untersuchten Proben.

Eine auszugsweise Vervielfaltigung bedarf der schriftlichen Genehmigung der TUV SUD ELAB GmbH.
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Pzrameter Einheit MeRwert Grenz- / Richtwert Verfahren
nicht unter | nicht dber

AmmOoniuam mg/l <0,05 0.50 DIN 38406-E5-1 1983-10°
Shuond magll <0.05 15 DIN 38405-D4-1 1985-07*
Niirit mg/l <0,010 0.50 EN 26777-D10 1993-04"
Bromat mg/l <0,005 0.010 |ENISO 150612001127
Cyanid mg/l <0,006 0.050 |DiN28405-D132011-04*
TOC mg/l 0.3 EN 1484-H3 1997-08"
Harte(Ca+Mg) . Tomot  [1.47 2 et ' berochnet.
Gesamtharte 2d 8.3 DIN EN 1SO 17294 2005-02*
.. = nicht nachweisbar, n.b. = nicht berechnef == Parameter befindet sich im Akkreditierungsumfang; ** = Untersuchung wurde von einem qualifizierten
Unieraufiragnehmer durchgefihrt

Die Parameter Wassertemperatur und freies Chior werden routinemaBig vor Ort bestimmt. StandardmaRig erfolgt die Probenahme von Trinkwasser im
Bereich der Akkrediierung nach DIN EN ISO 19458 und DIN 38402-A1 4/DIN ISO 5667-5. Die Probenahme von Trinkwasser zur Untersuchung von
| ecionelien arfolgt nach DIN EN IS0 19458 Zweck b. Ausnahme Duschen, hier Zweck c.

Die Bemerkungen beziehen sich nur auf den Analysenumfang.

Die untersuchten Parameter des Trinkwassers entsprechen den mikrobiologischen Anforderungen der Anlage 1,
Teil 1 und Anlage 3, Teil 1 der TrinkwV 2001.

Die untersuchten chemisch-physikalischen Parameter erfilllen die Anforderungen der Trinkwasser-Verordnung.
Fremdvergabe Acrylamid und Epichlorhydrin, Labor D-PL-14115.

Auf Basis der durch Calcium und Magnesium bestimmten Harte ist das Wasser nach WRMG in den
Hartebereich weich einzustufen.

Die Entnahme erfolgte an einer Mischarmatur.

TUV SUD ELAB GmbH

-—

Heinrich M Lobig
Fachbereichsleiter Umwelt/\Wasser

Die Daten dieses Prufberichtes werden an das zustandige Gesundheitsamt weitergeleitet.

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Proben.
Eine auszugsweise Vervielféltigung bedarf der schriftlichen Genehmigung der TUV SUD ELAB GmbH.
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